
平成29年６月30日公告

訂正箇所：仕様書　【調達仕様書】
９．４．３　定期保守対応

訂正箇所：仕様書　別紙１　【サーバ及び端末関係機器仕様書】
1．サーバ装置関係機器仕様
 （２）管理サーバ
  ①ハードウェア仕様
　　 無停電電源装置　　その他
　　

案件名称：「大阪市中央卸売市場仮想統合基盤サーバ及び関係機器等一式長期借入」

上記案件について、仕様書に一部誤りがあったため、訂正します。

(正） （誤）

フル充電時に管理サーバに10分以上電
源を供給可能なこと。

フル充電時に仮想統合基盤サーバに10分
以上電源を供給可能なこと。

(正） （誤）

(2) ハードウェア障害を未然に防止するた
め、予防保守（付属消耗品（UPS バッテ
リー、マザーボード上のボタン電池など）
の点検及び交換、回線接合部の確認な
ど）、機器清掃を年２回程度行うこと。

(2) ハードウェア障害を未然に防止するた
め、予防保守（付属消耗品（UPS バッテ
リー、マザーボード上のボタン電池など）
の点検及び交換、回線接合部の確認な
ど）、機器清掃を年１回程度行うこと。


